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ЛОГІКО-ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ЗБИТКІВ  
ВІД АВАРІЙНОГО ВИЛИВУ ВОДИ З БАСЕЙНУ ДОБОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРАМАГСЬКОЇ ГЕС-1 
Д.В. СТЕФАНИШИН, К.Г. РОМАНЧУК  
Наведено результати оцінки ризику збитків від аварійного виливу води з ба-
сейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1, що будується в Росії на ріці 
Ардон. Розглянуто три можливі сценарії аварійного виливу води з басейну 
з різними очікуваними збитками. Під час оцінки ймовірності аварії на гідро-
споруді за модельними сценаріями використано логіко-імовірнісний метод де-
рев відмов та статистично-експериментальні дані щодо відмов і несправностей 
обладнання та пошкодження гідроспоруд у процесі експлуатації. Оцінка уза-
гальненого ризику збитків від аварії проводилася в рамках класичної моделі 
ризику у вигляді добутку збитку та ймовірності його реалізації з викорис-
танням байєсівського перетворення ймовірностей. У результаті досліджень 
встановлено найбільш ризикований сценарій можливої аварії, який слід 
приймати до уваги під час розробки заходів щодо підвищення безпеки гід-
роспоруд. 
ВСТУП 
Проблематика аналізу й оцінки ризику аварій на гідроспорудах не нова і на-
була звучання ще в 70-80-х роках минулого століття [1]. Найбільш концент-
ровано вона була представлена на 20-му конгресі Міжнародної комісії з ве-
ликих гребель (ІCOLD), що проводився у Пекіні (Китай, 2000), де 
розглядалося окреме спеціалізоване питання 76 «Використання аналізу ри-
зику при прийнятті рішень та забезпеченні безпеки гребель» [2]. Значну ува-
гу було приділено також логіко-імовірнісним методам, що вже використо-
вувалися в атомній енергетиці [3].  
Мета роботи — презентація практичного застосування цих методів, 
зокрема методу дерев відмов, у задачах оцінки ризику аварій на гідроспору-
дах — об’єктах, що не мають чітко вираженої мережевої структури. Про 
особливості застосування цього методу при оцінці ризику аварій на гід-
роспорудах у теоретичному аспекті йдеться в [4], окремі задачі 
розв’язувалися в [5–7]. 
ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Об’єктом досліджень є басейн добового регулювання (ДБР) Зарамагської 
ГЕС-1, що будується в Північній Осетії (Росія) на ріці Ардон (притока Тереку). 
Зарамагська ГЕС-1 є унікальним гідроенергетичним об’єктом на пост-
радянському просторі, з розрахунковим напором на турбінах 619 м. Буду-
ється ГЕС у складі єдиного гідроенергетичного комплексу (рис. 1), що роз-
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діляється на дві групи гідроспоруд [8]: споруди головного вузла (Головна 
ГЕС) і споруди Зарамагської ГЕС-1. За нормами Росії [9] споруди комплексу 
віднесено до ІІ класу відповідальності, тоді як БДР Зарамагської ГЕС-1 — 
до І, найвищого класу. 
Конструктивно БДР Зарамагської ГЕС-1 являє собою огородження 
у вигляді бетонної гравітаційної споруди зі сторони р. Ардон. Для недопу-
щення неконтрольованого переливу води через споруду передбачено влаш-
тування аварійного шахтного водоскиду з вільним переливом води. Конс-
труктивні особливості споруди визначають три можливі сценарії аварійного 
виливу води з БДР, які були визначені як розрахункові в завданні проектної 
організації (ВАТ «Ленгідропроект»): 
1A  — руйнування (вивал) з різних причин секції бетонної конструкції 
огородження ДБР, у тому числі при максимальному розрахунковому земле-
трусі (МРЗ), що має період повторення 1000 років, з виливом води у бік 
р. Ардон; збитки від аварії оцінюються в 50% від вартості будівництва ГЕС; 
2A  — неконтрольований перелив води через гребінь бетонної конструк-
ції огородження БДР у бік р. Ардон; сукупні збитки від аварії за цим сцена-
рієм оцінюються майже в 30% від вартості будівництва ГЕС; 
3A  — аварійний вилив води через шахтний водоскид у бік р. Ардон; 
сукупні збитки можуть скласти біля 5% від вартості будівництва ГЕС. 
Крім того, при моделюванні сценаріїв 2A , 3A  мали враховуватися ава-
рійні ситуації (сценарії): 1.2A  — руйнування турбінного водоводу з перекрит-
тям гідравлічного тракту; 2.2A  — втрата пропускної здатності гідроагрегатів 
ГЕС; 3.2A  — блокування шахтного водоскиду (тільки для сценарію 2A ). Всі 
сценарії 1A , 2A , 3A  та 1.2A , 2.2A , 3.2A  мали представлятися як стохастично 
незалежні, сумісні події. 
Рис. 1. Загальна схема каскаду Зарамагських ГЕС 
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ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЬНІ СЦЕНАРІЇ АВАРІЇ 
Предметом досліджень є ризик збитків від аварійного виливу води з БДР 
Зарамагської ГЕС-1 в умовах постійної експлуатації.  
Аварії на гідроспорудах носять системний характер і можуть визнача-
тися різними природними і техногенними факторами, взаємодією споруд, 
устаткування та обладнання, реалізуються за стохастичними законами 
і відбуваються за різними сценаріями [4]. Аналіз та оцінювання ризику 
аварій на гідроспоруді — складна задача, розв’язання якої потребує за-
стосування методів системного аналізу. При цьому недостатньо мати ре-
презентативні вибірки даних, застосувати строгі математичні моделі та 
методи й сучасні обчислювальні технології. Аварії на кожній індивідуаль-
ній споруді можуть розглядатися лише як події-припущення [10], і саме 
це ускладнює формалізацію задачі й вимагає евристичних прийомів 
аналізу. 
Метод дерев відмов дозволяє враховувати складність ієрархічної струк-
тури гідроспоруди як системи [4, 10] й виконати узагальнення (синтез) різ-
норідних оцінок ймовірностей різних аварійних подій на рівні сценаріїв, що 
відповідають фізичним формам аварії (порушення стійкості споруди, пере-
лив через гребінь тощо).  У разі реалізації методу ймовірності базових (по-
чаткових) аварійних подій і станів можуть встановлюватися незалежно від 
поставленої задачі системного аналізу. За надмірної складності ієрархічної 
структури гідроспоруди як системи може використовуватися системно-
інтегруючий підхід (агрегування), оскільки надмірна формалізація задачі не 
завжди сприяє отриманню адекватних оцінок ймовірностей аварійних подій 
в умовах невизначеності як даних, так і моделей [6]. По суті більш деталізо-
вані події й стани цілеспрямовано інтегруються у більш загальні й менш де-
талізовані події та стани, які надалі вже вважаються базовими. Таким чином 
задача моделювання причинно-наслідкових відносин між аварійними подія-
ми, що встановлюються при декомпозиції задачі, спрощується. У свою чер-
гу нескладні додаткові перетворення на основі формули Байєса ймовірнос-
тей кількох узагальнених аварійних подій як сумісних сценаріїв аварії на 
гідроспоруді безпосередньо при оцінці ризику збитку від аварій дозволяють 
скористатися класичною моделлю ризику збитку у вигляді добутку величи-
ни збитку на ймовірність його реалізації [11]. 
ОЦІНКА УЗАГАЛЬНЕНОГО РИЗИКУ ЗБИТКІВ НА ОСНОВІ 
БАЙЄСІВСЬКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ  
Скористаємося класичною моделлю ризику збитку у вигляді добутку вели-
чини збитку на ймовірність його реалізації. Шукатимемо узагальнений ри-
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де )( iDP  — ймовірність виникнення збитку величиною ;iD  n  — загальна 
кількість випадків виникнення збитків iD , .,1 ni =  
Легко показати, що формула (1) є справедливою за умови несумісної 






)(  не має пе-
ревищувати 1. 
Нехай )(AP  — ймовірність аварії, яка може відбутися за одним із мо-
дельних сценаріїв iA , ni ,1= , яким відповідають збитки iD , ni ,1= . Визна-
чимо ймовірність )( iDP  збитку iD  через ймовірність аварії )(AP  як 
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)( iAP  — ймовірність реалізації сценарію iA  (у нашому випадку — сумісної 
події у групі подій iA , ni ,1= ); )|( iAAP  — умовна ймовірність виникнення 
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Використання імовірнісної міри щодо нормалізованих «ваг» (4) можна 
виправдати тим, що будь-яка нормалізована система ненегативних величин 
підкоряється аксіомам теорії ймовірностей.  
Байєсівське перетворення виду (2)÷(4) ймовірностей виникнення аварії 
за кількома сумісними сценаріями дозволяє за оцінки узагальненого ризику 
збитків скористатися формулою (1), в якій ризики складуються.  
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ АВАРІЇ МЕТОДОМ ДЕРЕВ ВІДМОВ 
Згідно з методом дерев відмов ймовірності аварійних подій, що є наслідка-
ми, встановлюються за відомими ймовірностями причин у залежності від 
логічних операторів, що моделюють логіку причинно-наслідкових зв’язків. 
Зазвичай [3, 4, 10] при розв’язуванні практичних задач достатньо скориста-
тися логічними операторами «АБО» (логічна операція «диз’юнкція»), «І» 
(логічна операція «кон’юнкція»), «ВИКЛЮЧНЕ АБО» («виключна 
диз’юнкція»), «ЗАБОРОНА» (логічна операція «імплікація») (табл. 1). 
У формулах (5)÷(8) ймовірності: )( iBP  — події-причини iB ; 
)(CP  — події-умови ;C  )(AP  — події-наслідку ;A  n  — загальна кількість 
подій iB . 
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Т а б л и ц я  1 .  Формули для розрахунку ймовірностей подій-наслідків 
Найменування 
оператора 
Розрахункові формули  
























)()(  (7) 
«ЗАБОРОНА» )()()( CPBPAP =  (8) 
 
Дерево відмов, за яким розраховувалася ймовірність аварії та ймовір-
ності окремих сценаріїв аварійного виливу води з БДР Зарамагської ГЕС-1 
в умовах постійної експлуатації, наведено на рис. 2–7. На діаграмах дерева 
відмов колами показано базові події, якими описувалися граничні стани спо-
руд, відмови та несправності систем та пристроїв, заокругленими прямокут-
никами — події-умови для розвитку аварійних подій. Прямокутниками по-




БДР — бассейн добового регулювання
Пошкодження конструк-
цій огородження БДР 
Рис. 2. Дерево відмов для розрахунку ймовірності аварійного виливу води з БДР
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Ймовірності базових подій та подій-умов встановлювалися до розра-
хунку дерева відмов і несправностей (табл. 2). 
Рис. 5. Дерево відмов для розрахунку ймовірності аварійної ситуації 1.2A  
 
АСУ — автоматизована система управління 






Рис. 6. Дерево відмов для розрахунку ймовірності аварійної ситуації 2.2A  
 
МРЗ — максимальный 
розрахунковий землетрус 
НА — направляючий апарат 
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Т а б л и ц я  2 .  Базові події і події-умови та їх розрахункові ймовірності 
Подія Опис події Ймовірність 
1.1B  
Пошкодження бетонних конструкцій огородження БДР 
при землетрусі не меншому МРЗ 0,1 
2.1B  
Пошкодження бетонних конструкцій огородження БДР 
з будь-яких причин, окрім землетрусів ≥ МРЗ 0,05 
1C  Землетрус ≥ МРЗ, із періодом повторення 1000 років 10–3, рік–1 
2C  
Будь-яке небезпечне сполучення навантажень тощо, 
окрім землетрусів ≥ МРЗ 0,0232, рік
–1 
3C  
Системна помилка оператора в умовах стресу,  
викликаного аварійною ситуацією 0,3 
4C  Втрата живучості ушкодженої конструкції 0,04 
1.2B  Пошкодження турбінного водоводу при сейсмі ≥ МРЗ 0,1 
2.2B  
Пошкодження турбінного водоводу з будь-яких причин, 
окрім землетрусів ≥ МРЗ 0,05 
3.2B  Відмова АСУ через зовнішні впливи 0,0242, рік
–1 
4.2B  Відмова АСУ з внутрішніх причин 0,15, рік–1 
5.2B  Ремонт гідроагрегату 0,1, рік–1 
6.2B  Відмова направляючого апарата гідротурбіни 0,036, рік–1 
7.2B  Обрив ЛЕП через вітрові і льодові навантаження 0,01, рік–1 
8.2B  
Обрив ЛЕП через геологічні впливи  
(землетруси, зсуви, селі тощо) 0,0242, рік
–1 
9.2B  
Пошкодження труби для промивки наносів  
при землетрусі не меншому МРЗ 0,1 
Рис. 7. Дерево відмов для розрахунку ймовірності аварійної ситуації 3.2A  
 
МРЗ — максимальный 
розрахунковий землетрус 
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Продовження табл. 2 
10.2B  
Пошкодження труби для промивки наносів  
з будь-яких причин, окрім землетрусів не менших МРЗ 0,05 
11.2B  
Пошкодження конструкції шахтного водоскиду  
при землетрусі не меншому МРЗ 0,1 
12.2B  
Пошкодження конструкції шахтного водоскиду  
з будь-яких причин, окрім землетрусів не менших МРЗ 0,05 
5C  Невчасне відновлення лінії видачі потужності 0,1 
6C  
Системна помилка оператора при діях згідно з регла-
ментом в умовах стресу, викликаного аварією 0,1 
13.2B  
Зовнішнє блокування шахтного водоскиду зі сторони 
нижнього б’єфу 0,0242, рік
–1 
14.2B  
Зовнішнє блокування шахтного водоскиду  
зі сторони верхнього б’єфу 0,15, рік
–1 
3B  Шахтний водоскид у працездатному стані 0,828 
 
Ймовірності подій 3C , 6C  приймалися за даними [3]. Ймовірність події 
4C  приймалася рівною середньостатистичному коефіцієнту переходу 
ушкоджень бетонної гідроспоруди в руйнування [4]. Ймовірності подій 
,3.2B  ,8.2B  13.2B  приймалися рівними повній ймовірності виникнення не-
безпечних сполучень навантажень і впливів як сума ймовірностей подій-
умов 1C  та 2C . Ймовірності подій 4.2B , 6.2B  приймалися на основі статис-
тики відмов основних елементів автоматизованих систем управління на ГЕС 
(табл. 3). Ймовірність події 5.2B  приймалася з врахуванням статистики від-
мов, що вимагають проведення ремонтів, на гідроагрегатах російських ГЕС 
[6]. Ймовірності подій 7.2B , 5C  приймалися згідно з рекомендаціями Міжна-
родної електротехнічної комісії [12]. Ймовірність події 14.2B  приймалася за 
даними [13]. Ймовірність події 3B  встановлювалася як доповнення до одини-
ці ймовірності аварійної ситуації 3.2A  — блокування шахтного водоскиду. 
Т а б л и ц я  3 . Середньостатистичні ймовірності знаходження в непрацезда-
тному стані елементів автоматизованих систем управління (АСУ) на гідро-
електростанціях [14] 
Елементи систем управління Ймовірність відмови, рік–1 
Комп’ютери, включно периферія 
Мережі передачі даних 
Автоматичні перемикачі 
Самописці рівнів води в б’єфах 










Відмова системи в цілому 0,137* 
 
З запасом ризику імовірність відмови АСУ (подія 4.2B ) приймалася 
рівною 0,15, рік–1. 
Для оцінки щорічної ймовірності реалізації події-умови 2C  формува-
лася повна група у складі подій 1C  та 2C . Покладалося, що при розрахунко-
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вому строку служби гідроспоруди 100=pT  років (як для споруд I класу згідно 
з російськими нормами [9]) повна ймовірність реалізації події-умови 1C  буде: 
 [ ] .0952,0)101(1)(11),( 100311 =−−=−−= −pTp CPTCP  
Тоді, із врахуванням умови формування повної групи подій, повна 
ймовірність реалізації події-умови 2C  протягом 100=pT років: 
 .9048,00952,01),(1),( 12 =−=−= pp TCPTCP  
Звідки щорічна ймовірність події-умови 2C , що доповнює умову :1C  
 [ ] 0232,0)9048,01(1),(11)( )100/1(122 =−−=−−= pTpTCPCP , рік–1. 
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
За період розрахунків дерева відмов (рис. 2–7) було отримано наступні ймо-
вірності аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамаг-
ської ГЕС-1: за сценарієм 511 1051,1)(
−⋅=− APA , рік–1; за сценарієм 
,1062,2)( 522
−⋅=− APA  рік–1; за сценарієм ,1026,1)( 433 −⋅=− APA  рік–1. 
Повна ймовірність аварійного виливу води з БДР Зарамагської ГЕС-1 — 
41067,1)( −⋅=AP , рік–1. 
Результати розрахунків узагальненого ризику збитків зведено в табл. 4. 
Т а б л и ц я  4 . Результати розрахунків узагальненого ризику збитків від
аварійного виливу води з ДБР Зарамагської ГЕС-1 (W  — вартість будів-
ництва ГЕС) 
Сценарії, iA  
Параметри 
1A  2A  3A  
∑  
)( iAP , рік
–1 1,51⋅10–5 2,62⋅10–5 1,26⋅10–4 1,673⋅10–4 
iD , в долях від W  0,5 0,2 0,05 0,77 
)|( iAAP  0,090 0,157 0,753 1 
)()|()( APAAPDP ii ⋅= , рік–1 1,5⋅10–5 2,62⋅10–5 1,258⋅10–4 1,67⋅10–4 
Ризики збитків 
ii DDP ⋅)( ,  рік–1 7,5⋅10
–6 7,86⋅10–6 6,29⋅10–6 2,165⋅10–5 
 
Було встановлено: узагальнений щорічний ризик збитків від аварійного ви-
ливу води з ДБР Зарамагської ГЕС-1 може досягти величини 2,165⋅10–5⋅ ,W  рік–1, 
де W  — приведена на момент оцінки вартість будівництва ГЕС; найбіль-
шим «внеском» в узагальнений ризик збитків характеризується сценарій 
2A  — неконтрольований перелив води через гребінь бетонної конструкції 
огородження БДР у бік р. Ардон, що слід приймати до уваги при розробці 
заходів щодо підвищення безпеки гідроспоруд Зарамагської ГЕС-1. 
Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового … 
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ВИСНОВКИ 
Цінність подібних досліджень проявляється, насамперед, під час розв’язання 
задач прийняття рішень щодо безпеки гідроспоруд в умовах невизначеності. 
При цьому й потреба в коректних, адекватних оцінках ризику збитків від 
аварій на гідроспоруді виникає з усвідомленням того, що врахування ризику 
у випадку прийняття рішень сприяє розкриттю невизначеності на основі по-
рівняння альтернатив. 
Оцінювання ризиків збитків від аварій на гідроспоруді слід розглядати 
як «ітераційний» процес, що повторюється, коли надходить нова інформа-
ція. З новими даними оцінки ризику модифікуються, можуть виявлятися 
нові визначальні сценарії аварій, фактори і параметри. Ефективність заходів, 
спрямованих на зменшення ризику, оцінюється при співставленні ризиків, 
які прогнозуються до і після запровадження відповідних заходів. У такому 
вигляді дослідження ризику стають інтегральною складовою процесу забез-
печення безпеки гідроспоруди при її проектуванні, будівництві, експлуатації. 
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